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ZBM : OZNACZENIA _PUNKTOW:
/ L r Z18, 05 — oznaczenia zafaman oraz odgafeziefi sieci i przyfgczy ciepfowniczych

03 715 ],I 1, 2...7 — oznaczenia wejs¢ do budynkéw przewoddw telemetrycznych
] 1 — 1 — oznaczenia odcinkéw miedzy wyjsciem a wejSciem przewodéw do budynkow

IELEMETRIA NR 2

| UWAGA:

| Przewody telemetryczne XzTKMXpw 4x2x0,8 ukfadaé w rurach osfonowych OPTO HDPEwp 40x3,7/.

I W kazdym pomieszczeniu wezfa cieplnego za Scianq nalezy pozostawi¢ po minimum 4,5 m przewodu z kazdej pary
| w celu moZliwosci swobodnego montazu do urzqdzeri komunikacyjnych. Przewody zwingé w petle i zabezpieczyt

i przed zniszczniem oraz oznaczy¢ zgodnie ze schematem.
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