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Pomieszczenie wezfa

PETLA ALARMU NR 1

Pomieszczenie wezfa

UWAGA:
Punkt pomiaru alarmu w budynku o$. Bratkowice 3c ( petla nr 1)

Petle alarmu policzono dla kanafu:
— petla alarmu 1 — kanat 1 i 3
— petla alarmu 2 — kanat 1§ 3

— petla alarmu 3 — kanat 2 i 4

Zamknq¢ petle alarmu w _mufach

sieciowanych radiacyjnie 225 mm

w budynku o$. Bratkowice 4 ( petla nr 2 ) oraz o$. Bratkowice 11 ( petla nr 3 )
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Zamkngé petle alarmu w mufach

sieciowanych radiacyjnie 315 mm

Istn. 2x219,1/315
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INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej w Lowiczu Sp. z 0.0. 99-400 towicz, ul. Kaliska 22

TEMAT
INWESTYCJI:

Przebudowa sieci i przytgczy cieptowniczych z rur preiz. do
bud. mieszkalnych na os. Bratkowice Pdétnoc w towiczu

SKALA:

1:500

NR RYSUNKU:

Bratkowice 1, 2, 10, 12, 13, 14 Bratkowice 3c | EGENDA:
Bratkowice 3b, 5, 9, g AR 2 owice 4 I'= Sygndlizator usterek RAT-2 = 5 szt T SCHEMAT ALARMU 5
Medyczna 10 2 — Puszka przytgczeniowa BOX—5 z ztgeczami BNC/UHF — 3 szt E VARG T oS
bratiowice 6. 7. 8 PETLA ALARMU NR 3 Brationice 11 S — Puszka przytqczeniowa BOX-3 — 36 szt PROJEKTOWAL s. I(;otl)enievslljki :i"z%zz% zioz:
SPRAWDZIt: . bODIrowskKi .
opracowAt: | M. Pawicki —P—(—)—C—J—S—/?i 12.2825




