SPOSOB UKLADANIA PRZEWODOW W WYKOPIE

b) dwa kable telemetryczne a) jeden kabel telemetryczny
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OZNACZENIA PUNKTOW:

Z18, 05 — oznaczenia zafamari oraz odgafezieri sieci i przyfqczy ciepfowniczych

1, 2...7 — oznaczenia wejs¢ do budynkéw przewoddw telemetrycznych

1 — 1 — oznaczenia odcinkéw miedzy wyjsciem a wejSciem przewoddw do budynkdw

UWAGA:

Przewody telemetryczne XzTKMXpw 4x2x0,8 uktada¢ w rurach osfonowych OPTO HDPEwp 40x3,7.

W kazdym pomieszczeniu wezfa cieplnego za Scianq nalezy pozostawi¢ po minimum 4,5 m przewodu z kazdej pary
w celu moZliwosci swobodnego montazu do urzqdzeri komunikacyjnych. Przewody zwingé w petle i zabezpieczyt
przed zniszczniem oraz oznaczyé zgodnie ze schematem.

Zestawienie dfugosci petli ( tabela ) zawiera dodatkowe dfugosci w pomieszczeniach wezféw.

228 797 Pary przewodéw oraz dfugosci montazowe:
08 L.p. |Oznaczenie | Dfugos¢ |  Typ przewodu Dfugos¢ | Typ rury osfonowej
odcinka | [m] [m]
! 1 -1 99 XzTKMXpw 4x2x0,8| 90  |OPTO HDPEwp 40x3,7
2 2-2 47 XzTKMXpw 4x2x0,8| 38  |OPTO HDPEwp 40x3,7
3 J-3 154 | XzTKMXpw 4x2x0,8| 145 |OPTO HDPEwp 40x3,7
4 4 - 4 93 XzTKMXpw 4x2x0,8| 84  |OPTO HDPEwp 40x3,7
225 5| 5-5 74 | XzTKMXpw 4x2x0,8| 65 |OPTO HDPEwp 40x3,7
02 6 6 - 6 169 | XzTKMXpw 4x2x0,8| 160 |OPTO HDPEwp 40x3,7
7 7 =7 64 XzTKMXpw 4x2x0,8| 55  |OPTO HDPEwp 40x3,7
= 8 8 -8 79 XzTKMXpw 4x2x0,8| 70  |OPTO HDPEwp 40x3,7
9 9-9 103 | XzTKMXpw 4x2x0,8| 94  |OPTO HDPEwp 40x3,7
10 10-10 72 XzTKMXpw 4x2x0,8| 63  |OPTO HDPEwp 40x3,7
mi{ 1m-1, 96 XzTKMXpw 4x2x0,8| 87  |OPTO HDPEwp 40x3,7
RAZEM: 1050 951

INWESTOR: ] ] . ]
Zaktad Energetyki Cieplnej w towiczu Sp. z 0.0. 99-400 towicz, ul. Kaliska 22

TEMAT

R . : H SKALA:
INWESTYCJI: Przebudowa sieci i przytgczy cieptowniczych z rur preiz.

do budynkéw mieszkalnych na os. Dgbrowskiego w towiczu 1:500
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